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1 LOCALISATION DE LA CHAUFFERIE DES CEZEAUX 

La chaufferie concernée par la demande est située dans le campus universitaire des Cézeaux, sur la 

commune d’Aubière (63) en périphérie de la commune de Clermont-Ferrand. 

 

Figure 1 Localisation de la chaufferie sur le campus universitaire des Cézeaux (Géoportail) 

La chaufferie a été mise en service en 1969 lors de la création du campus universitaire sur le site des 

Cézeaux et fonctionnait initialement au charbon.  

L’installation des chaudières fonctionnant au gaz en 1991 (l’installation avait fait l’objet d’un arrêté 
d’autorisation datant du 17 juin 1992) correspond à l’abandon de la grande cheminée historique 
rouge et blanche de 47 m au profit de deux cheminées moins hautes (12 m et 35 m). 

2 CONTEXTE  DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT 

Depuis le 1er janvier 2017, Clermont Auvergne Métropole est compétente pour la création, 

l'aménagement, l'entretien et la gestion des réseaux de chaleur et de froid. Les réseaux de chaleur 

sont utilisés pour pourvoir aux besoins de chaleur pour des usages multiples, principalement dans les 

secteurs résidentiel et tertiaire et dans l'industrie.  

Clermont Auvergne Métropole souhaite créer un réseau de chaleur desservant le plateau Saint-

Jacques et ses environs, sur les communes de Clermont-Ferrand, Aubière et Beaumont, devant être 

alimenté par l'Unité de Valorisation Energétique (UVE) du VALTOM. La création d'un Réseau de 

Chaleur Urbain (RCU) dans le sud de l’agglomération de Clermont-Ferrand dit «réseau Saint-
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Jacques + » figure dans le plan d'actions du Schéma de Transitons Energétique et Ecologique (STEE) 

de la Métropole, adopté le 15 février 2019, en regard de la cible " développer les énergies 

renouvelables pour transformer la facture énergétique du territoire en valeur ajoutée locale". 

A l’issue d’une procédure de mise en concurrence lancée par Clermont Auvergne Métropole, la 
société CLAUVAE a été déclarée attributaire du contrat de concession de service public d'une durée 

de 25 ans ayant pour objet la création et l’exploitation du RCU Saint-Jacques +. CLAUVAE est une 

Société d'Economie Mixte à OPération unique (SEMOP) détenue à 34% par Clermont Auvergne 

Métropole et à 66% par IDEX Territoires.  

En vertu de ce contrat, la société CLAUVAE doit notamment prendre en charge la conception et la 

réalisation du réseau de distribution et des moyens de livraison chez les abonnées du service ainsi 

que la conception et la construction de la chaufferie des Cézeaux sur le site du campus de 

l’Université Clermont Auvergne.  

Par un contrat dit de “Sous-Concession”, la société CLAUVAE a confié  à la société IDEX Energies 

l’exécution d’une partie des ses missions correspondant à l’établissement des biens du service public, 
à leur exploitation, leur maintenance, et au développement commercial. 

Actuellement propriété de l'Université Clermont Auvergne (UCA), la chaufferie des Cézeaux est 

exploitée par la société DALKIA dont le contrat arrive à échéance le 31 mai 2023. La parcelle de la 

chaufferie et les équipements de production associés sont en cours de cession par l'Université 

Clermont Auvergne à Clermont Auvergne Métropole.  

 Une attestation de l'UCA faisant état de la cession en cours de la parcelle de la chaufferie au 

profit de Clermont Auvergne Métropole est disponible en PJ 1-annexe 1. 

Dans ce cadre, l’Université Clermont Auvergne est signataire de la présente demande 
d’Enregistrement ICPE tandis que les travaux projetés font l’objet d’une demande de permis de 
construire déposée en parallèle par CLAUVAE. La cession du terrain et des équipements à Clermont 

Auvergne Métropole, ainsi que le transfert de l’exploitation à la société CLAUVAE en 2023 seront 
portés à la connaissance du préfet dans le mois qui suivra la prise en charge de l’exploitation de la 

chaufferie. 

3 DESCRIPTION DU PROJET 

3.1 AMENAGEMENT 

Le projet de rénovation de la chaufferie des Cézeaux prévoit notamment : 

 1) La rénovation du bâtiment existant pour implanter les nouveaux équipements. 

Il est prévu de démanteler deux des chaudières actuelles de 2,7 et 9,4 MW pour implanter trois 

nouvelles chaudières d’une puissance unitaire de 14 MW fonctionnant au gaz. Deux de ces nouvelles 

chaudières pourront fonctionner au fioul domestique en secours. 

La chaudière existante d’une puissance unitaire de 6,5 MW fonctionnant au gaz, sera conservée mais 

bridée électroniquement au niveau du brûleur à une puissance utile de 3 MW (paramétrage
1
). Ce 

choix permet d’économiser l’achat d’une nouvelle chaudière (le brûleur a été mis en œuvre en 2013). 

 La puissance totale de l'installation de combustion sera de 45 MW. 

                                                
1
 Si la puissance d’un appareil est bridée, celle-ci est prise en compte dans la détermination du classement ICPE 

à condition que la solution de bridage soit explicitement précisée dans le dossier et que les mesures 
conservatoires permettant de la respecter soient mises en place.  
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La surface du bâtiment existant est d’environ 620 m
2
. En façade, les parties existantes maçonnées 

seront conservées jusqu’à environ 2,4 m de hauteur, tandis que les grilles et vitrages et les autres 

éléments de façade actuelle de la chaufferie seront déposés pour être remplacés par un nouveau 

bardage métallique double peau. Ce bardage permettra un affaiblissement des émissions sonores et 

constituera également une surface éventable de 305 m
2
 au niveau d’une partie des parois Sud et 

Ouest du local. De nouvelles entrées et sorties d’air seront aménagées en façade et toiture 
(ventilation basse et haute). 

La cheminée historique (rouge et blanche) de 47 m est désaffectée depuis 1991. Cette cheminée est 

entourée par une zone clôturée et supporte des équipements de télécommunications. Elle ne sera 

pas modifiée. La zone clôturée ne fait pas partie des terrains d’emprise de la chaufferie. Les 

équipements de télécommunications pourront être maintenus en place.  

Les cheminées existantes de 12 m (en toiture) et 35 m (proche de l’angle Nord-est du bâtiment) 

actuellement en service ne pourront pas être réemployées et seront déconstruites. L’augmentation 
de puissance de l’installation et sa mise aux normes ne permettront pas de canaliser les rejets des 
nouvelles chaudières via ces deux cheminées. Deux nouvelles cheminées de 17 m (regroupant 2 

conduits chacune) seront installées.  

En toiture de nouvelles trappes de désenfumage seront aménagées (2% de surface utile de 

désenfumage).  

 2) La construction d’un nouveau bâtiment annexe 

Ce bâtiment sera accolé à la chaufferie à l'angle du parking et permettra d’accueillir le local de 
pilotage, une salle de réunion et les locaux sociaux (vestiaires, sanitaires, salle de réfectoire). La 

surface de ce nouveau bâtiment sera de 147 m
2
. 

 3) L’implantation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment actuel.  

L’implantation des panneaux photovoltaïques se faisant en toiture d’un bâtiment soumis à 
Enregistrement au titre des ICPE, celle-ci respectera les prescriptions de l’arrêté du 5 février 2020 en 

application du code de l’Urbanisme.  

Les plans à l’échelle du site existant et du projet sont disponibles en pièce-jointe n°20. Il s’agit des 
plans joints à la demande de permis de construire.  

3.2 EXPLOITATION  

Le projet de RCU Saint Jacques + a donné lieu à la réalisation d’un Schéma Directeur Energie qui a 
montré l’intérêt de créer un réseau de chaleur raccordé à l'Unité de Valorisation Energétique (UVE) 

du VALTOM, située au Petit Beaulieu à Clermont-Ferrand. 

L’UVE récupère actuellement la chaleur produite par la combustion des déchets sous forme de 

vapeur, elle-même utilisée pour alimenter un turbo-alternateur assurant la production d’électricité. 
Une partie de cette vapeur pourrait également assurer une production de chaleur sous forme d’eau 
chaude basse pression permettant d’alimenter le réseau de chaleur urbain sans affecter fortement la 
production d’électricité par l’UVE, avec un bilan énergétique favorable. 

La chaufferie des Cézeaux constituera un équipement de production de chaleur spécifique servant 

d’appoint ou de secours à la chaleur récupérée auprès de l’UVE.  

A partir de 2026 le développement du réseau sera à son maximum et la production thermique 

moyenne de la chaufferie des Cézeaux est estimée à environ 36 000 MWh/an.  



 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
Septembre 2022 

DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT rubrique 2910 

DESCRIPTION DU PROJET 
Page 6 

 

Extension projetée 

Cheminée hors service 
non modifiée 

Cheminées à déposer 

Local existant 

Zone de dépotage 
du fioul + rétention 

Futures cheminées 

Déchetterie de l’UCA 

Serres 

Limite cadastrale 
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4 CLASSEMENT ICPE 

La chaufferie des Cézeaux est actuellement soumise à Déclaration au titre de la rubrique 2910-A-2 de 

la nomenclature ICPE, avec une puissance nominale totale de l’installation déclarée de 18,6 MW. 

Le site dispose d’un arrêté préfectoral n°18-01908 du 20 novembre 2018 adaptant les prescriptions 

imposées à l’Université Clermont Auvergne pour l’exploitation de la chaufferie du Campus des 

Cézeaux situé sur le territoire de la commune d’AUBIERE. 

 Cet arrêté préfectoral du 20 novembre 2018 est disponible en PJ 1-annexe 2.  

Il remplace un arrêté d’autorisation antérieur datant du 17 juin 1992. 

 

Le projet de réhabilitation de la chaufferie des Cézeaux fera passer le site du régime de la déclaration 

au régime de l’enregistrement sous la rubrique 2910 « Installations de combustion » de la 
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : 

Classement des installations projetées selon la nomenclature ICPE en vigueur 

RUBRIQUE INTITULE DE LA RUBRIQUE ET SEUIL DU CRITERE 
DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET CAPACITES 

PROJETEES 
REGIME (1) 

2910 

2910. Combustion, à l'exclusion des installations 

visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 

A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls 

ou en mélange, du gaz naturel […] si la puissance 
thermique nominale totale de l'installation de 

combustion est : 

1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 

50 MW (E) 

2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 

20 MW (DC) 

- 3 ensembles chaudière/brûleur d’une 
puissance unitaire de 14 MW 

fonctionnant au gaz (avec secours en 

fioul domestique pour 2 des 

chaudières). 

-1 ensemble chaudière/brûleur d’une 
puissance unitaire bridée à 3 MW 

fonctionnant au gaz. 

Soit une puissance totale de 45 MW 

Enregistrement 

4734 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de 

substitution : […] ; gazoles (gazole diesel, gazole de 

chauffage domestique et mélanges de gazoles 

compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution 

pour véhicules, […]. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans 

les installations y compris dans les cavités 

souterraines, étant : 

1. Pour les cavités souterraines et les stockages 

enterrés :  

a) Supérieure ou égale à 2 500 t (A) 

b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 

2 500 t (E) 

c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au 

total, mais inférieure à 1 000 t au total (DC) 

Cuve enterrée de fioul domestique de 

50 m
3
 (soit avec une masse volumique 

de 830-880 kg/m
3
 au maximum 44 t). 

La quantité totale est inférieure au seuil 

de classement de 250 t. 

Non classé 
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ANNEXE 1 

Attestation de l'UCA faisant état de la cession en cours de la parcelle de la chaufferie au profit de 

Clermont Auvergne Métropole 

 

  



 

 

 

 

 

 

Attestation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Université Clermont Auvergne bénéficie des droits réels sur la parcelle BC 137 de la commune 

d’Aubière (Puy-de-Dôme) sur laquelle est implantée la chaufferie du campus des Cézeaux en vertu 

d’une convention d’utilisation du domaine public de l’Etat en date du 28 décembre 2015.  
 

Par la présente, l’Université atteste des démarches entreprises pour remettre à l’Etat, en vue d’une 
cession à Clermont Auvergne Métropole, l’emprise correspondant à la chaufferie pour les besoins de 

la création du réseau de chaleur métropolitain (selon plan ci-joint à la présente).  

 

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.  

 

 

 

Pour l’Université Clermont Auvergne,  
le Président. 

 

 

 

 

Professeur Mathias Bernard 

 

Visé par:
Janick PROUX

11/05/2022

Signé électroniquemnt par:
Mathias BERNARD

12/05/2022
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ANNEXE 2 

Arrêté préfectoral n°18-01908 du 20 novembre 2018 adaptant les prescriptions imposées à 

l’Université Clermont Auvergne pour l’exploitation de la chaufferie du Campus des Cézeaux situé sur 

le territoire de la commune d’AUBIERE. 














